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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót  związanych  z  budową  sieci  wodociągowej   w  miejscowościach  Nowe  Grochale,  Stare 

Grochale , gm. Leoncin, pow. nowodworski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji 

robót zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowej  w miejscowościach Nowe 

Grochale, Stare Grochale , gm. Leoncin, pow. nowodworski.

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

• wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej ,160/ 6,2 , 110/4,2, 90/4,3 mm z rur PVC-U 

PVC-U 90/4,3 SDR 21(PN 10);  L= 9,00 mb 

PVC-U160/6,2 SDR 26(PN 10);   L= 1080,50mb

PVC-U110/4,2 SDR 26(PN 10);   L= 1452,00mb

• montaŜ zasuw sieciowych Dn 150 i Dn100

Zasuwy odcinające Dn 100 - 5 sztuk

Zasuwy odcinające Dn 150 - 6 sztuk

• montaŜ hydrantów nadziemnych fi 80 mm z zasuwami (komplet)

Hydranty p.poŜ  ø 80 z zasuwami odcinającymi ø 80 – 16 kpl.

• przejścia pod przeszkodami terenowymi w rurach osłonowych (drogi , rowy melioracyjne) 

metodą rozkopu lub przewiertu

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej  obejmuje:

• oznakowanie robót,

• dostawę materiałów,

• wykonanie prac przygotowawczych, w tym wcinki do istniejącej sieci, przekopy próbne oraz 

podwieszenie instalacji obcych,

• wykonanie  wykopu  w  gruncie  kat.  I,II  ,III-  wraz  z  umocnieniem  ścian  wykopu  i  jego 

odwodnieniem,

• przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

• ułoŜenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaŜ rur ochronnych i armatury

• ułoŜenie  przewodów  pod  drogą  utwardzoną  ,  pod  drogą  ziemną  oraz  pod  rowami 

melioracyjnymi w rurach ochronnych

• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu,

• odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni po robotach,
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• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

przewód wodoci ągowy  -  rurociąg  wraz  z  urządzeniami  przeznaczony do  dostarczenia  wody 

odbiorcom

wodoci ąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,

sieć  wodoci ągowa  zewn ętrzna  -  układ  przewodów  wodociągowych  znajdujący  się  poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

przewód  wodoci ągowy  magistralny;  magistrala  wodociągowa  -  przewód  wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

przewód wodoci ągowy rozdzielczy  -przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 

odgał ęzienie domowe ;  połączenie domowe – przewód wodociągowy z wodomierzem łączący 

sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.

Pozostałe okre ślenia  podstawowe są  zgodne z polskimi  normami PN-87/B-1060 i  PN-  82/M-

01600.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę  materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie 

lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 

aprobat  europejskich  elementy  i  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odpowiednich 

specyfikacji.

Materiały  mające  kontakt  z  wodą  do  picia  muszą  posiadać  pozytywną  opinię  Państwowego 

Zakładu Higieny .

Tam,  gdzie  na  rysunkach  (w  dokumentacji  projektowej),  w  Specyfikacjach  Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach robót, zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów) , Zamawiający dopuszcza 

oferowanie  materiałów  równowaŜnych  pod  warunkiem,  Ŝe  zagwarantują  one  realizację  robót 

w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych  od  załoŜonych  w  wyŜej  wymienionych  dokumentach  oraz  Wykonawca  dokona 

niezbędnych  obliczeń  sprawdzających  (przez  osobę  posiadającą  właściwe  uprawnienia)  dla 

parametrów technicznych materiałów i urządzeń dobranych przez siebie.

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  sieci  wodociągowej  dla  niniejszej  budowy według 

zasad ST są:

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich średnice zaleŜne są od (program wodociągowania) ,istniejących przewodów 
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i zostały uzgodnione z UG Leoncin i uwzględnione w projekcie budowlanym.

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się  następujące materiały:  -  rury PVC-U  wg PN-En 

1452-1-5-2000

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15,  B20, B25 powinien być  zgodny z wymaganiami normy BN-

62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypk ę

Podsypka pod rurociągi  moŜe być  wykonana z piasku lub  Ŝwiru.  UŜyty  materiał  na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinaj ąca

Jako armaturę  odcinającą  (przepływ wody)  naleŜy stosować:  -zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne 

kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina ,  z  gładkim przelotem,  z  obudową  wg  PN- 83/M-

74024.

2.7. Elementy monta Ŝowe

Jako  elementy  montaŜowe  naleŜy  stosować:  złącza  kielichowo-kołnierzowe  Ŝeliwne  dla  rur 

PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Hydranty

NaleŜy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające wymaganiom

normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Bloki oporowe

NaleŜy  stosować   bloki  oporowe  prefabrykowane  lub  wylewane  na  miejscu  umoŜliwiające 

przeniesienie sił  poosiowych występujących w rurociągu na grunt.  Budowa bloków oporowych 

powinna spełniać warunki podane w PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 

i badania.

2.10. Taśma lokalizacyjna i tabliczki informacyjne

Do oznaczenia trasy wodociągu zastosować taśmę lokalizacyjo- ostrzegawczą koloru niebieskiego 

z wkładką metalową.

Rozmieszczenie  armatury  zostanie  podane  na  tabliczkach  informacyjnych  umieszczonych  na 

słupkach stalowych

2.11. Składowanie materiałów

2.11.1 Rury przewodowe

Rury  naleŜy  przechowywać  w  połoŜeniu  poziomym  na  płaskim,  równym  podłoŜu,  w  sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC) naleŜy składować w taki sposób, aby 

stykały się one z podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych 
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podkładach.  Wysokość  sterty  rur  PVC,  nie  powinna przekraczać  1,5  m.  Składowane  rury  nie 

powinny być  naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 

miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C,

2.11.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, komp ensatory, hydranty)

Armatura  zgodnie  z  normą  PN-92/M-74001  powinna  być  przechowywana  w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

Skrzynki uliczne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działąjących 

korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.

2.11.3. Bloki oporowe

Składowisko  prefabrykatów  bloków  oporowych  naleŜy  lokalizować  jak  najbliŜej  miejsca 

wbudowania.  Bloki  oporowe naleŜy ustawiać  w pozycji  wbudowania,  bloki  typoszeregu moŜna 

składować w pozycji leŜącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.11.4. Kruszywo

Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliŜej  wykonywanego  odcinka 

wodociągu. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.11.5. Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych.  Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moŜe 

być dłuŜszy niŜ 3 miesiące.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczeniowych

W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych

i wykończeniowych:

• piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,

• Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,

• koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

• spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,

• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny,

3.2. Sprzęt do robót monta Ŝowych

W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt

montaŜowy:

• samochód dostawczy do 0,9 t,

• samochód skrzyniowy do 5 t,

• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,

• samochód beczkowóz 4 t,
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• przyczepę dłuŜycową do 10 t,

• Ŝurawie samochodowe od 5 do 61,

• wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 Kva,

• pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury moŜna przewozić  dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni Ŝszej.

Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  moŜe  przewyŜszać  ścian  środka 

transportu  o  więcej  niŜ  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych 

i  kołnierzowych  naleŜy  układać  na  podkładach  drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy 

naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur.

4.2. Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi.  Armatura transportowana luzem powinna być  zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Armatura  drobna (<  DN25  )  powinna  być 

pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  komunikacyjnymi.  Wykonawca 

zabezpieczy  w  czasie  transportu  elementy przed przemieszczeniem i  uszkodzeniem.  Skrzynki 

naleŜy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno 

umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.4. Transport  bloków oporowych 

Bloki oporowe  mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.

Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak , aby przy równomiernym rozłoŜeniu 

ładunku wykorzystana była nośność środka transportu.

Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  moŜliwością  przesuwu  w  czasie  jazdy  przez 

maksymalne  wyeliminowanie  luzów  i  wypełnienie  pozostałych  szczelin  (  między  ładunkiem 

a burtami pojazdu) materiałem odpadowym( np. stare opony, kawałki drewna itp.)
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4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportu,  które  nie 

spowodują:

• segregacji składników,

• zmiany składu mieszanki,

• zanieczyszczenia mieszanki,

• obniŜenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach 

technologicznych  oraz  zapewnią  właściwy  czas  transportu  umoŜliwiający  prawidłowe 

wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa  uŜyte  na  podsypkę  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami.  Wykonawca 

zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu 

robót.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport  cementu w workach samochodami krytymi,  chroniącymi cement 

przed wilgocią.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sporządzi  plan  BIOZ  (  wytyczne  do  planu  BIOZ 

zamieszone są  w dokumentacji  projektowej)  oraz dokona wytyczenia robót  i  trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 

niedostatecznej  ilości  reperów  stałych  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi 

sprawdzanymi  przez  słuŜby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów i  ich  rzędne  przekaŜe 

InŜynierowi Kontraktu.

Wykonawca  zgłosi  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli  gruntów 

i  uŜytkowników  uzbrojenia  nad-  i  podziemnego  z  wyprzedzeniem  siedmiodniowym,  ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą  pompowaną  z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

a)  górne krawędzie bali  przyściennych powinny wystawać  co najmniej  15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren;

b)  powierzchnia terenu powinna być  wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu;

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

5.1.1. Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa montaŜowego resztek starych budowli, chodników, 

krawęŜników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to 
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przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez InŜyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŜliwych do powtórnego 

wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania  zbędnych  uszkodzeń  i  odwiezione  w 

miejsce  wskazane przez InŜyniera Kontraktu.  BezuŜyteczne elementy i  materiały  powinny być 

wywiezione na wysypisko . W przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia

Wykonawca  powinien  uzyskać  na  to  pisemną  zgodę  właściciela  gruntu.  Doły  (wykopy)  po 

usuniętych  budowlach  lub  ich  elementach,  znajdujące  się  w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W

szczególności  naleŜy  zapobiec  gromadzeniu  się  w  nich  wody  opadowej.  JeŜeli  budowle 

przeznaczone do usunięcia stanowią elementy uŜytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, 

nawierzchnie)

5.2. Roboty ziemne

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  wykopów  naleŜy  wykonać  przekopy  próbne  w  celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na 

szerokości wykopu.

Wykopy naleŜy wykonać  jako otwarte obudowane.  JeŜeli  materiały obudowy nie są  fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być

zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych 

lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub 

biegnące  równolegle  z  wykopem powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem a  w  razie 

potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich  eksploatację.  Wykop  powinien  być 

zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy  czym  powinno  być  ono  na  poziomie  wyŜszym  od  rzędnej  projektowanej  o  0,20  m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 

podsypki i ułoŜeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z InŜynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podło Ŝa

W gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w  trakcie  robót)  podłoŜe  naleŜy  wykonać  warstwą 

grubości 10 cm podsypki Ŝwirowo- piaskowej ( mieszanką kruszywa naturalnego)

W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru o grubości 10 cm  Zagęszczenie

podłoŜa powinno być  do Is nie miniej niŜ 0,95.

5.4. Roboty monta Ŝowe

5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie

mniej jednak niŜ 0,1%.
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Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających

podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 

wierzchu  przewodu  do  powierzchni  projektowanego  terenu  było  większe  niŜ  głębokość 

przemarzania  gruntów hz,  wg  PN-81/B-03020  o  0,4  m  dla  rur  o  średnicy  poniŜej  1000  mm. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: -w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m ,

Dławice zasuw powinny być  zabezpieczone izolacją  cieplną  w przypadku, gdy wierzch dławicy 

znajduje się powyŜej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie 

od  urządzeń  podziemnych  i  naziemnych  oraz  od  ściany  budowli  powinna  być  zgodna  z 

dokumentacją.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur 

powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite 

tak,  aby rura nie zmieniła  połoŜenia  do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  Połączenie  rur 

naleŜy wykonywać w sposób następujący:

• rury z PVC poprzez łączenie kielich uszczelka.

• kształtki  Ŝeliwne  poprzez  kielichy  lub  nasuwki  uszczelnione  uszczelkami  gumowymi 

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

• kształtki Ŝeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w

wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim załoŜeniu

uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, 

gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na

połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2° k ąta odchylenia.

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno  być  zgodne  z  dokumentacją,  przy  czym  bloki  oporowe  lub  inne  umocnienia  naleŜy 

umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takŜe na zmianach 

kierunku:

-dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. 

W przypadku braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy przestrzeń między tylną ścianą 
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bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15.

Odległość  między  blokiem  oporowym  i  ścianką  przewodu  wodociągowego  powinna  być  nie 

mniejsza niŜ 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem naleŜy zalać betonem klasy B15 

izolując go od przewodu dwoma warstwami papy w folii.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać  dowolną  metodą, natomiast poniŜej – do 

rzędnej spodu bloku - wykop naleŜy pogłębić ręcznie tuŜ przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku naleŜy zasypywać  (do rzędnej  wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego.

5.4.4. Armatura odcinaj ąca

Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować:

• na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),

• na odgałęzieniu do hydrantu,

• w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Posadowienie zasuw – na płytach fundamentowych prefabrykowanych 

5.4.5. Hydranty nadziemne 

Hydranty naleŜy umieszczać:

wzdłuŜ dróg i ulic oraz przy ich skrzyŜowaniach , przy zachowaniu odległości:

• między hydrantami – do 150 m,

• od zewnętrznejkrawędzi jezdni drogi – do 15m, 

• w  najniŜszych  (dla  odwodnienia)  i  najwyŜszych  (dla  odpowietrzenia)  punktach  sieci 

wodociągowej rozdzielczej,

• w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.6. Mycie, dezynfekcja i płukanie

Płukanie  wodociągu  wykonać  po  zakończeniu  robót  montaŜowych.  Następnie  naleŜy 

przeprowadzić  dezynfekcję  z  zastosowaniem  roztworu  podchlorynu  sodu  lub  wapna 

chlorowanego.  Wodę  naleŜy  pozostawić  na  24 godziny  i  następnie  przystąpić  do  płukania  po 

dezynfekcji.  Podczas  płukania  naleŜy  pobrać  próbkę  wody  do  badań  fizykochemicznych 

i  bakteriologicznych.  Płukanie  naleŜy  wykonać  przez  dwukrotną  wymianę  wody.  Woda  przed 

wprowadzeniem  do  odbiornika  powierzchniowego  powinna  zostać  zneutralizowana  z  resztek 

chloru.

 5.4.7 . Oznakowanie

Przebieg wodociągu naleŜy oznakować taśmą sygnalizacyjno- ostrzegawczą z wkładką metalową 

umieszczoną ponad rurą. 

Oznaczenie uzbrojenia wodociągu naleŜy wykonać ustawiając tabliczki orientacyjne na słupkach 

stalowych ocynkowanych.

5.4.8. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie

UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu 
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i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  antykorozyjnej,  przeciwwilgociowej  i  cieplnej.  Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić:

• dla przewodów z rur PVC -0,3 m.

Materiałem  zasypu  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być  grunt  nieskalisty,  bez  grud 

i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 

obu stronach przewodu.

Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie  spowoduje  to 

uszkodzenia  przewodu.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją 

projektową.

W  przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych  w  istniejącej  drodze  o  nawierzchni  ulepszonej 

i  trudności  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  co  najmniej  1,  naleŜy  zastąpić  górną 

warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

• określenie stanu terenu,

• ustalenie składu betonu i zapraw,

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• ustalenie metod wykonywania wykopów,

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie

i z częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
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• badanie  prawidłowości  podłoŜa  naturalnego,  w  tym  głównie  jego  nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

• badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego  podłoŜa 

wzmocnionego z kruszywa,

• badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi 

w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

• badanie  głębokości  ułoŜenia  przewodu,  jego  odległości  od  budowli  sąsiadujących i  ich 

zabezpieczenia,

• badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu,

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

• badanie zabezpieczenia przed korozją,

• sprawdzenie  montaŜu  armatury,  sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  skrzynek  zasuw 

i hydrantów,

• badanie szczelności całego przewodu,

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

• badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

• odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć 

±3 cm,

• dopuszczalne  odchylenia  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoŜa  wzmocnionego  od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,

• róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć  dla  przewodów z  tworzyw sztucznych  10  cm,  dla  pozostałych  przewodów 

2 cm,

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 

Kontraktu  jeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki 

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  technologiczne 

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:

• roboty przygotowawcze,

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

• przygotowanie podłoŜa,

• roboty montaŜowe wykonania rurociągów,

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór  robót  zanikających powinien być  dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie  korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 

wynosić  około  300  m  dla  przewodów z  tworzywa  sztucznego  PVC  bez  względu  na  sposób 

prowadzenia wykopów.

Dopuszcza  się  zwiększenie  lub  zmniejszenie  długości  przeznaczonego  do  odbioru  odcinka 

przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 

uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.  InŜynier  Kontraktu dokonuje 

odbioru robót zanikających.

8.3. Odbiór ko ńcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na  sprawdzeniu  protokółów  badań  przeprowadzonych  przy  odbiorach  technicznych 

częściowych),

• badanie  szczelności  całego  przewodu  (przeprowadzone  przy  całkowicie  ukończonym 

i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-

10725),

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
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członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego  naleŜy  uznać  za  dokładne,  jeŜeli  wszystkie  wymagania  (badanie  dokumentacji  i 

szczelności  całego  przewodu)  zostały  spełnione.  JeŜeli  któreś  z  wymagań  przy  odbiorze 

technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 

działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:

• dostawę materiałów,

• wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac pomocniczych,

• wykonanie  wykopu  w  gruncie  U-IU  kat.  wraz  z  umocnieniem  ścian  wykopu  i  jego 

odwodnieniem,

• przygotowanie podłoŜa i fundamentu (murów oporowych),

• ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego wyposaŜenia,

• przeprowadzenie próby szczelności,

• przeprowadzenie badań bakteriologicznych,

• zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

• pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01060 Sieć  wodociągowa zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposaŜenia.  

Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne  i projektowanie

PN-B-10736 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykły

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. świr i mieszanka

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania



15

PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne.

Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne

1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody. Polietylen (PE)

Z AT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach

ciśnieniowych do wody.

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych-Systemy przewodowe z

niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych - 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne


